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В издании приводится рабочая программа дисциплины 
«Электроснабжение промышленных предприятий» для студен­
тов заочной формы обучения специальности 1-43 01 05 «Про­
мышленная теплоэнергетика» и даются методические указания 
по изучению её разделов. Описывается содержание трех кон­
трольных заданий с необходимыми методическими указаниями 
по их выполнению. Приведен справочный материал, облег­










В в е д е н и е
Рабочая программа, методические указания и контроль­
ные задания для студентов заочного отделения специальности 
1-43 01 05 «Промышленная теплоэнергетика» составлены в со­
ответствии с типовой программой ТД УМО Э 18/Тип для выс­
ших учебных заведений, утвержденной 10 ноября 2003 года.
Целью изучения данной дисциплины является приобрете­
ние студентами профессиональных навыков в вопросах ра­
ционального распределения и использования потребляемой 
электроэнергии на промышленном предприятий! Студенты, 
изучая курс «Электроснабжение промышленных предпри­
ятий», знакомятся с методами расчета электрических нагру­
зок на промышленном предприятии, устройством и выбором 
электрических аппаратов напряжением до 1 кВ и выше, схе­
мами и конструктивным исполнением системы электроснаб­
жения предприятия, осваивают основные вопросы проектиро­
вания и эксплуатации систем электроснабжения: определение 
числа и мощности трансформаторов, компенсации реактивной 
мощности, релейной защиты, учета и контроля электропо­
требления и др. Изучение данной дисциплины является важ­
ным звеном в подготовке инженеров -  промышленных тепло­
энергетиков.
Системы электроснабжения промышленных предприятий, 
представляющие собой совокупность электроустановок, пред­
назначены обеспечить электроэнергией промышленных по­
требителей. Они оказывают значительное влияние на произ­
водственный процесс. Надежное и экономичное снабжение 
потребителей электроэнергией требуемого качества -  необхо­
димое условие нормального функционирования любого про­
мышленного предприятия. Специалисты в области промыш­
ленной теплоэнергетики, хорошо зная теплотехническую 
часть промышленного предприятия, должны для расширения 









снабжения достаточно глубоко изучить вопросы проектирова­
ния и эксплуатации систем электроснабжения.
Рабочая программа дисциплины состоит из введения и 8  раз­
делов. По каждому из них необходимо изучить рекомендуе­
мую литературу. С целью закрепления теоретических знаний 
выполняются одна контрольная работа, содержащая три зада­
ния, и лабораторные работы. Изучение курса заканчивается 
экзаменом.
С п и с о к  и с п о л ь з о в а н н ы х  и с т о ч н и к о в  
Основные источники
1. Князевский, Б.А., Липкин, Б.Ю. Электроснабжение про­
мышленных предприятий. -  М.: Высшая школа, 1986. -  400 с.
2. Федоров, А.А., Ристхейн, Э.М. Электроснабжение про­
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО РАЗДЕЛАМ
Введение
Цели и задачи дисциплины. Исторический обзор развития 
электроэнергетики. Понятия об электрических станциях, энер­
гетических и электрических системах, приемниках и потреби­
телях электроэнергии. Род тока, напряжение, частота тока. 
Электрические схемы и условные обозначения в них.
Литература: [1, с. 6  -  9; 2, с. 6  -  10; 3, с. 5 -  10; 5, с. 6  -  26;
6 , с. 9 - 3 2 ;  9, с. 5 - 1 4 ] .
Методические указания
Во введении следует изучить цели и задачи курса, историю 
электроэнергетики в Республике Беларусь и перспективы её 
развития, усвоить основные понятия, определения и термины, 
характеризующие энергосистемы и системы электроснабже­
ния. Изучить условные обозначения, применяемые в схемах 
электроснабжения. Необходимо ознакомиться с понятиями 
рода тока, величины напряжений и частоты питающего напря­












1. Какие крупные электростанции и какой мощностью ра­
ботают в энергосистеме Республики Беларусь?
2. Какое количество электроэнергии выработано в Респуб­
лике Беларусь в прошедшем году?
З.Что называется энергетической системой, электрической 
системой и системой электроснабжения?
4. Электростанции какого типа получили наибольшее рас­
пространение в энергосистеме Республики Беларусь?
1. Приемники электрической энергии
Классификация и характеристика потребителей электро­
энергии. Режимы работы электроприемников. Категории 
электроприемников по степени надежности питания. Графики 
электрических нагрузок. Коэффициенты, характеризующие 
режимы работы электроприемников: использования, загрузки, 
максимума и спроса. Методы определения электрических на­
грузок. Определение расхода электроэнергии.
Литература: [1, с. 10 -  34; 2, с. 10 -  42; 3, с. 38 -  49, 56 -  74;
7, с. 2 4 3 -  247; 8 , с. 1 5 -2 4 ] .
Методические указания
Потребители электроэнергии необходимо систематизиро­
вать по режимам работы, мощности, напряжению, роду тока и 
требуемой степени надежности электроснабжения. Особое ме­
сто при изучении данного раздела занимают графики нагрузок 
и коэффициенты, которые их характеризуют. При определении 
электрических нагрузок необходимо усвоить такие понятия, 
как номинальная (установленная) мощность, средняя мощность 
нагрузки, средняя активная и реактивная нагрузки за наиболее 
загруженную смену, расчетная нагрузка, коэффициенты рас­









Основным методом расчета электрических нагрузок явля­
ется метод расчетных коэффициентов, который учитывает 
значения постоянной времени нагрева 7о различных элемен­
тов сети и который необходимо изучить более подробно [7, 8 ]. 
Метод упорядоченных диаграмм дает погрешность при опре­
делении расчетных нагрузок, т. к. не учитывает постоянные 
времени нагрева. Приближенно оценить расчетные нагрузки 
предприятий можно с помощью методов коэффициента спро­
са и удельных норм расхода электроэнергии на единицу про­
дукции. Необходимо уметь определять годовой расход элек­
троэнергии силовыми и осветительными приемниками.
Вопросы для самопроверки
1. Как выглядят графики нагрузок различных типов?
2. Какие коэффициенты характеризуют графики электриче­
ских нагрузок?
3. Какие методы определения расчетных электрических на­
грузок вы знаете?
4. Как определяется годовой расход электроэнергии?
2. Электрические аппараты управления и защиты
Электрические аппараты напряжением до 1 кВ. Рубильни­
ки, пакетные выключатели, автоматические воздушные вы­
ключатели, предохранители, магнитные пускатели, контакто­
ры. Назначение, устройство и принцип работы. Выбор элек­
трических аппаратов.
Электрические аппараты напряжением выше 1 кВ. Масля­
ные выключатели, вакуумные выключатели, выключатели на­
грузки, разъединители, отделители, короткозамыкатели, транс­
форматоры тока и напряжения. Назначение, устройство и 










Литература: |Т, с. 192 - 200, 248 -  350; 2, с. 329 -  335;
5, с. 70 -  76, 179 214; 6 , с. 136 155, 
2 3 9 - 276; 8 , с. 8  11].
Методические указания
В данном разделе необходимо изучить назначение, прин­
цип действия и устройство низковольтных и высоковольтных 
электрических аппаратов. Особое внимание необходимо уде­
лить вакуумным и маломасляным выключателям высокого 
напряжения, магнитным пускателям, автоматическим воз­
душным выключателям и предохранителям низкого напряже­
ния. Необходимо изучить схемы включения измерительных 
трансформаторов тока и напряжения.
Вопросы для самопроверки
1. Каково назначение следующих низковольтных аппара­
тов: контакторов, магнитных пускателей, автоматических воз­
душных выключателей и предохранителей?
2. Охарактеризуйте назначение следующих высоковольт­
ных аппаратов: выключателей, разъединителей, короткозамы- 
кателей, отделителей.
3. Какими параметрами характеризуются измерительные 
трансформаторы тока и напряжения?
3. Подстанции промышленных предприятий 
и распределительные пункты
Главные понизительные подстанции (ГГ1П), распредели­
тельные пункты (РИ) и трансформаторные подстанции (ТП). 
Назначение, конструктивное выполнение. Построение карто­
граммы нагрузок. Определение условного центра электриче­









числа и мощности трансформаторов цеховых ТП. Допустимые 
перегрузки трансформаторов. Схемы электрических соедине­
ний ГПП, РП, ТП.
Литература: [1, с. 252 -  293; 2, с. 320 -  329; 3, с. 382 -  390;
7, с. 2 1 2 -2 2 0 ] .
М етодические указания
Большинство потребителей электрической энергии получа­
ет её от энергосистем. В некоторых случаях промышленные 
предприятия могут иметь и свои электростанции. Выбор схе­
мы электроснабжения предприятия осуществляется после оп­
ределения электрической нагрузки предприятия и категории 
надежности его электроснабжения. Места расположения ГПП, 
РП и ТП определяются с помощью картограммы нагрузок, 
при этом ГПП и цеховые ТП следует располагать как можно 
ближе к центру электрических нагрузок. РП размещают на 
границе питаемых ими участков сети со стороны ввода таким 
образом, чтобы не было обратных потоков энергии. РП стре­
мятся располагать в цехах с высоковольтными электроприем­
никами или в энергоемких цехах.
Выбор числа и мощности трансформаторов осуществляется в 
зависимости от величины электрической нагрузки с учетом ка­
тегории потребителей по надежности электроснабжения, а так­
же перегрузочной способности трансформаторов. Необходимо 
стремиться к однотипности трансформаторов на предприятии и 
применению комплектных трансформаторных подстанций.
Вопросы для самопроверки
1. Зачем необходимо определять условный центр электри­
ческих нагрузок?
2. Поясните принципиальное различие между ГПП и РП.










4. Какие рекомендуемые коэффициенты загрузки трансфор­
маторов для одно- и двухтрансформаторных ТП?
5. Какие тины трансформаторов применяются на цеховых 
ТП?
6 . Поясните схему РП с одной секцией шин и с двумя сек­
циями шин.
4. Распределение электрической энергии на напряжении 
выше 1 кВ и расчет токов короткого замыкания
Режимы работы электрических сетей. Сеть с изолирован­
ной нейтралью, с глухозаземленной и компенсированной ней­
тралями. Схемы электроснабжения при напряжении 6-10 кВ. 
Радиальная и магистральная схемы питания, схема двойных 
сквозных магистралей. Расчет токов короткого замыкания в 
относительных единицах. Определение сопротивления от­
дельных элементов сети. Базисная мощность, ток и напряже­
ние. Определение результирующего и расчетного сопротивле­
ний. Определение токов короткого замыкания по расчетным 
кривым и от системы неограниченной мощности. Краткие 
сведения по расчету электрических сетей. Выбор высоко­
вольтных кабелей.
Литература: [1,с. 2 2 4 -2 4 5 ,3 7 6 -3 8 0 ; 2, с. 2 1 6 -2 2 2 ,2 2 5 -2 5 0 ;
5, с. 224 -  239, 242 -  247; 7, с. 220 -  223;
8 , с. 63 -  71].
М етодические указания
В этом разделе необходимо изучить режимы работы элек­
трических сетей, уделив особое внимание сетям с изолиро­
ванной нейтралью напряжением 10 кВ, а также характерные 
схемы внутреннего электроснабжения. Усвоить основные 











Следует разобраться в необходимости расчета токов корот­
кого замыкания и способах его расчета. Ознакомиться с мето­
дом относительных величин, понятиями базисной мощности, 
базисного напряжения и тока. Изучить методику приведения 
сопротивления отдельных элементов схемы к базисным усло­
виям. Научиться определять результирующее сопротивление 
схемы замещения и расчетное сопротивление. Овладеть навы­
ками расчета токов короткого замыкания по расчетным кри­
вым и от системы неограниченной мощности.
Необходимо усвоить основные понятия об электрическом 
расчете сетей, научиться выбирать кабели напряжением 6-10 кВ 
по экономической плотности тока, допустимому нагреву мак­
симальным расчетным током и термической стойкости при 
коротких замыканиях.
Вопросы для самопроверки
1. Как работает защита в сетях с изолированной и глухоза- 
земленной нейтралями при повреждении изоляции одной из 
фаз?
2. Назовите достоинства и недостатки радиальной и маги­
стральной схем электроснабжения.
3. Начертите схему двойной сквозной магистрали.
4. Что такое результирующее и расчетное сопротивление 
схемы замещения?
5. Как рассчитывается ток короткого замыкания по расчет­
ным кривым?
6 . Как рассчитывается ток короткого замыкания при нали­
чии системы неограниченной мощности?
7. По каким условиям и как производится выбор сечения 









5. Распределение электрической энергии 
на напряжении до 1 кВ
Режимы нейтрали электроустановок до 1 кВ. Системы TN-S, 
TN-C, TN-C-S, IT. Схемы сетей низкого напряжения. Низко­
вольтные распределительные устройства. Конструктивное вы­
полнение сетей низкого напряжения. Силовые распределитель­
ные шкафы, шинопроводы. Выбор сечения проводов и кабелей.
Литература: [1, с. 182 -  192, 201 -  206; 2, с. 216 -  222;
3, с. 183 -1 8 4 ,1 9 3 -2 0 1 ; 7, с. 139- 143,186-195].
Методические указания
Трехфазные сети электроустановок до 1 кВ могут быть с 
глухозаземленной или изолированной нейтралью генераторов 
и трансформаторов. Электрические сети промышленных объ­
ектов выполняются, как правило, с глухозаземленной нейтра­
лью. Сети с изолированной нейтралью, в которых использует­
ся система заземления типа IT, составляют примерно 30 % 
всех сетей напряжением до 1 кВ. Они применяются при по­
вышенных требованиях к электробезопасности и надежности 
электроснабжения: в шахтах и подземных сооружениях, пере­
движных установках, а также на торфяных разработках, пред­
приятиях химической, текстильной, нефте- и газоперерабаты­
вающей промышленности [3, 7].
В четырехпроводных сетях трехфазного тока глухое зазем­
ление нейтрали является обязательным. При глухом заземле­
нии нейтрали используются системы TN-S, TN-C, TN-C-S. 
Следует изучить все системы нейтрали электроустановок до 
1 кВ и знать, как выбирается сечение нулевого провода.
Необходимо изучить устройство силовых распределитель­
ных шкафов, шинопроводов и схемы их подключения, осво­










1. Где применяется система заземления типа IT?
2. Какие системы с глухим заземлением нейтрали предпи­
сано применять действующими нормативно-техническими до­
кументами?
3. Как определяется сечение питающих проводов и кабелей?
4. Как определяется сечение нулевого провода?
6. Релейная защита и автоматика 
в системах электроснабжения
Требования, предъявляемые к релейной защите. Оператив­
ный ток в системах защиты. Реле тока, напряжения, времени. 
Максимальная токовая защита. Максимальная токовая отсеч­
ка. Газовая защита. Автоматика в системах электроснабжения. 
Автоматическое повторное включение (АПВ). Автоматиче­
ское включение резерва (АВР). Контроль состояния изоляции 
на подстанциях. Защита в сетях напряжением до 1 кВ предо­
хранителями и автоматическими выключателями.
Литература: [1, с. 294 -  338; 2, с. 250 -  281; 3, с. 359 -  366;
5, с. 2 6 5 -3 0 7 ;  6 , с. 438 -  475].
Методические указания
При изучении данного раздела важно разобраться, какие 
требования предъявляются к релейной защите, и понять ос­
новные принципы построения релейной защиты в сетях на­
пряжением выше 1 кВ, изучить схемы защит, указанные в 
программе. Необходимо знать, какой оперативный ток может 
применяться для питания цепей релейной защиты, какие реле 
используются в схемах защит.
В установках напряжением до 1 кВ отключение токов ко­









лей и автоматических выключателей. Необходимо разобрать­
ся, как обеспечивается селективность защиты при использо­
вании предохранителей и автоматических выключателей.
Вопросы для самопроверки
1. Для чего применяется релейная защита и какие требова­
ния к ней предъявляются?
2. Какой оперативный ток и какие реле применяются в схе­
мах релейной защиты?
3. Поясните принцип действия и схему максимальной токо­
вой защиты.
4. Поясните принцип действия и схему максимальной токо­
вой отсечки. В чем её отличие от максимальной токовой за­
щиты?
5. Как осуществляется защита сетей и электроустановок на­
пряжением до 1 кВ?
6 . Как осуществляется выбор предохранителей и автомати­
ческих выключателей?
7. Автоматизированный электропривод 
и электрические двигатели
Электрические двигатели постоянного и переменного тока. 
Область применения, достоинства и недостатки. Выбор мощ­
ности электродвигателей.
Метод средних потерь. Метод эквивалентных величин.
Литература: [10, с. 2 7 -3 3 ,1 9 8 -2 2 1 ,4 7 5 -5 0 0 ;  И , с. 4 8 -8 9 ,  
3 2 5 -3 8 6 ] .
Методические указания
Необходимо знать устройство и принцип работы электродви­
гателей постоянного и переменного тока, их достоинства и не­










менного тока. Изучить методику выбора мощности электродви­
гателей при постоянном графике нагрузки для насосов и венти­
ляторов. Ознакомиться с методами выбора мощности электро­
двигателей при переменных графиках нагрузки (метод средних 
потерь, метод эквивалентного тока, момента и мощности).
Вопросы для самопроверки
1. Поясните устройство и принцип работы двигателя посто­
янного тока параллельного возбуждения. Его область приме­
нения.
2. Поясните устройство и принцип работы двигателя посто­
янного тока последовательного и смешанного возбуждения. 
Их область применения.
3. Поясните устройство и принцип работы асинхронного 
двигателя переменного тока, асинхронного двигателя пере­
менного тока с фазным ротором и синхронного электродвига­
теля. Их область применения.
4. Недостаток метода средних потерь.
5. Когда можно применять метод эквивалентного тока, эк­
вивалентного момента и эквивалентной мощности?
8. Компенсация реактивной мощности. 
Учет и экономия электроэнергии
Потребители реактивной мощности. Снижение потерь мощ­
ности и напряжения в системе электроснабжения при компен­
сации реактивной мощности. Источники реактивной мощно­
сти: синхронные генераторы, двигатели и компенсаторы, ста­
тические источники реактивной мощности. Определение 
мощности батарей конденсаторов. Схемы включения конден­
саторных установок.
Расчетный и технический учет электроэнергии. Приборы и 










и электроэнергии в элементах систем электроснабжения. Сни­
жение потерь мощности и энергии в элементах системы элек­
троснабжения.
Литература: [1, с. 8 6  — 100; 2, с. 132 -  157, 350 -  356;
7, с. 45 -  56, 115 - 135, 247 -  257; 8 , с. 45 -  54, 
83 8 6 ; 9, с. 282--297].
Методические указания
Компенсация реактивной мощности уменьшает потери мощ­
ности, энергии и напряжения в элементах системы электро­
снабжения, а также повышает пропускную способность линий 
и трансформаторов. Необходимо ознакомиться с методикой 
определения мощности батарей конденсаторов, устанавливае­
мых в сети до 1 кВ. Компенсирующие устройства выбираются 
с учетом их экономических и технических характеристик, ус­
ловий установки и т. д. Студент должен изучить схемы вклю­
чения конденсаторных установок.
Расчетный и технический учет электроэнергии осуществля­
ется с помощью электросчетчиков. Если предприятие рассчи­
тывается с электроснабжающей организацией по двухставоч- 
ному тарифу, то следует предусматривать установку счетчика 
с указателем максимума нагрузки (при наличии одного пункта 
учета) или применение автоматизированной системы учета 
электроэнергии (при двух и более пунктах учета).
Правильное определение потерь мощности и энергии в 
элементах системы электроснабжения и умение находить ра­
циональные способы их снижения являются необходимым ус­
ловием оптимальной эксплуатации электрических сетей. Сле­
дует знать, что такое среднеквадратичный и максимальный 
токи и как они определяются, что такое время максимальных 
потерь. Потери энергии за любой период времени рассчиты­
ваются по среднеквадратичному току и времени действитель­











Снижение потерь мощности и энергии может быть достиг­
нуто за счет повышения напряжения и уменьшения сопротив­
ления линий, правильного выбора числа и мощности транс­
форматоров, режима их работы, компенсации реактивной 
мощности и т. д.
Вопросы для самопроверки
1. Поясните способы снижения реактивных нагрузок по­
требителей.
2. Почему батареи конденсаторов в сетях трехфазного пе­
ременного тока соединяются по схеме треугольника?
3. Как определяется мощность батарей конденсаторов, ус­
танавливаемых в сети до 1 кВ?
4. Какие приборы устанавливаются в распределительном 
щите цеховой ТП?
5. Для чего осуществляется расчетный и технический учет 
электроэнергии?
6 . Какие параметры измеряются для расчетов за электро­
энергию но двухставочному тарифу?
7. Что такое среднеквадратичный ток и как он определяется?
8 . Что такое время максимальных потерь?
9. Как определяются потери мощности в линиях и транс­
форматорах?
10. Почему при повышении напряжения в электрических 
сетях происходит снижение потерь мощности и энергии?
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
Каждый студент должен выполнить контрольную работу, 
состоящую из трёх контрольных заданий, содержание кото­
рых приведено ниже. Контрольная работа оформляется в 
школьной тетради или на листах формата А4 с приложением 










миллиметровой бумаге или с помощью компьютерной графи­
ки. Текст контрольных заданий переписывать не требуется, 
достаточно указать свой порядковый номер в списке учебной 
группы и номер выполняемого варианта. В первом задании 
вариант определяется последней цифрой порядкового номера 
в списке группы, во втором и третьем заданиях -  порядковым 
номером в списке группы. В приложении приведены справоч­
ные материалы, позволяющие упростить поиск необходимых 
данных для решения поставленных задач.
З а д а н и е  1
На плане участка механического цеха (рис. 1 -  5) (номер 
плана выбирается по табл. 1 ) представлены станки, в которых 
установлены асинхронные двигатели (АД). Наименование 
станков, количество двигателей в них и их мощность выбира­
ются по табл. 2. Режим работы АД исключает возможность 
длительных перегрузок, условия пуска -  легкие. Средние зна­
чения коэффициентов использования К„ и мощности coscp для 
различных приемников электроэнергии приведены в табл. 2. В 
станках для управления АД используются магнитные пуска­
тели (МП), для защиты АД -  автоматические выключатели 
серии ВА. Питание АД станков осуществляется проводами 
АПВ, проложенными в винипластовых трубах от шкафов рас­
пределительных серии Ш Р11 или шинопроводов типа ШРА 4, 
которые в свою очередь запитаны от низковольтного распре­
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Номера планов участков цеха к заданию № 1
Последняя цифра номера 
списка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0





































П оследняя цифра номера списка П оследняя цифра номера списка













1 Токарный 3 5,5; 1,5; 0,75 0,12 0,4 3 11,0; 4,0; 0,75 0,14 0,5
2 Фрезерный 3 7,5; 3,0; 0,55 0,14 0,5 2 11,0; 7,5; 1,1 0,12 0,4




3 11,0; 3,0; 1,5 0,2 0,6 3 5,5; 2 ,2; 1,1 0,17 0,65




2 7,5; 1,5 0 ,12 0,5 3 11,0; 3,0; 1,1 0,2 0,6
7 Вентилятор 1 3,0 0,7 0,75 1 5,5 0,8 0,8

















Распределительная сеть прокладывается в помещении с 
нормальными условиями окружающей среды и температурой 
воздуха 20-25 °С.
Требуется выполнить следующее:
1. Выбрать способ питания станков (от шкафов Ш Р11 или 
шинопровода ШРА 4).
2. Выбрать магнитные пускатели и автоматические вы­
ключатели в станках.
3. Определить номинальные токи плавких вставок предо­
хранителей в шкафах распределительных ШР11 и ответви- 
тельных коробках распределительного шинопровода ШРА 4.
4. Выбрать шкафы распределительные ШР11, распредели­
тельный шинопровод ШРА 4 и силовой ящик для его подклю­
чения.
5. Выбрать сечение проводов ответвлений к электродвига­
телям станков.
6 . Определить расчетную нагрузку каждой группы элек­
троприемников по коэффициенту расчетной нагрузки.
7. Определить номинальные токи шинопровода и комму­
тационного ящика.
8 . Определить номинальные токи плавких вставок предо­
хранителей в низковольтном распределительном устройстве.
9. Выбрать тип линейной панели Щ 070М .
10. Выбрать сечение жил кабелей питающих линий от 
Щ 070М .
11. Составить расчетную схему силовой сети, на которой 
указать тип панели Щ 070М , типы распределительных шкафов 
и шинопровода, их расчетные и пиковые токи, а также номи­
нальные токи шинопровода, коммутационных и защитных ап­











Литература: [1, с. 200 — 210; 5, с. 70 — 80; 7, с. 156 — 163, 
1 8 6 -  195; 8 , с. 1 9 -2 0 , 2 4 -2 6 ] .
Методические указания
Выбор силового шкафа или шинопровода определяется 
расположением оборудования в помещении. При упорядочен­
ном расположении станков в помещении можно применить 
шинопровод, при хаотичном расположении оборудования 
предпочтение отдается силовым шкафам. После того как вы 
определились с источниками питания для ваших станков, 
можно приступать к выбору пускозащитной аппаратуры.
По номинальной мощности двигателя Рн (табл. П1) выби­
раются типы двигателей, их технические параметры и вычис­
ляются номинальные токи
V 3 - f /Hcos<pH-TiH ’
где UH -  номинальное напряжение, кВ;
coscpH и г|н -  номинальные значения коэффициента актив­
ной мощности и коэффициента полезного действия.
В качестве аппаратов управления для двигателей следует при­
менять магнитные пускатели типа ПМЛ или ПМА (табл. П5), 
которые выбираются по напряжению, току нагрузки потреби­
теля и исполнению. Для защиты электроприемников в станках 
предусмотрены автоматические выключатели с комбиниро­
ванными расцепителями, которые выбираются из табл. П4 ис­
ходя из следующих условий:
•^ на — Л) ’
Aip — Л) >










где / на, / нр -  номинальные токи автоматического выключателя 
и его теплового расцепителя, А;
/эр -  ток срабатывания электромагнитного расцепителя, А; 
п^уск -  коэффициент кратности пускового тока двигателя. 
Для защиты ответвлений к станкам в шинопроводах типа 
ШРА 4 с номинальными токами 250, 400, 630 А применяются 
предохранители типа ПН2-100, а в силовых шкафах ШР11 -  
предохранители НПН2-63, ПН2-100, ПН2-250. Определение 
номинальных токов плавких вставок предохранителей произ­
водится по следующим условиям:
/ п в ^ н ; 0 )
AlB — ^пуск Ai / а  ’ (2 )
где / пв -  номинальный ток плавкой вставки предохранителя, А;
а  -  коэффициент кратковременной тепловой перегрузки, 
который при легких условиях пуска принимается равным 2,5, 
при тяжелых -  1 ,6 .. .2 ,0 .
Из условий (1) и (2) окончательно выбираем большее стан­
дартное значение номинального тока плавкой вставки по 
табл. ПЗ. Определив номинальные токи плавких вставок, по 
табл. П14 подбираем типы силовых шкафов ШР11, по табл. П9 -  
тип шинопровода ШРА 4, по табл. П15 -  тип силового ящика 
для подключения шинопровода. Необходимо учесть, что ши- 
нопровод ШРА 4 на номинальный ток 100 А имеет в ответви- 
тельных коробках защитные аппараты с номинальным током 
25 А, что ограничивает его применение.
Сечения проводов или кабелей ответвлений от ШР11 и ШРА 4 
к электродвигателям станков напряжением до 1 кВ по нагреву 
определяются по таблицам допустимых токов (табл. П7, П 8 ), 
составленных для нормальных условий прокладки, в зависи­
мости от расчетных значений длительно допустимых токовых 










-  по условиям нагрева длительным расчетным током /р
Д^Л — ^р/^попр 5
-  по условию соответствия выбранному аппарату макси­
мальной токовой защиты
^ДЛ — ^з^з/^попр ’
где Апопр -  поправочный коэффициент, учитывающий условия 
прокладки проводов и кабелей (при нормальных условиях
п^опр — 1 );
к3 -  кратность длительно допустимого тока (табл. П 6 ) для 
провода или кабеля по отношению к номинальному току или 
току срабатывания защитного аппарата;
/ 3 -  номинальный ток или ток срабатывания защитного ап­
парата.
В качестве / 3 принимается:
-  при защите предохранителями -  номинальный ток плав­
кой вставки ( & 3 при этом равняется 0,33);
-  при защите автоматическим выключателем с комбиниро­
ванным расцепителем -  номинальный ток теплового расцепи­
теля ( при этом равняется 1 ,0 ).
Значения токов / 3 и соответствующие им коэффициенты 
для других случаев защиты можно найти в учебной и спра­
вочной литературе [1, 2, 5, 6 , 7].
В цехах с нормальными условиями окружающей среды 
электрические сети выполняются алюминиевыми проводами 
АПВ, АПРВ и другими в винипластовых трубах и кабелями с 
алюминиевыми жилами марки АВВГ, АВРГ и др. Необходимо 
отметить, что сегодня нормативно-технические документы 
требуют прокладки к станкам пяти проводных линий, причем 
два провода являются нулевыми (N — рабочий ноль; РЕ — за­










принимаются равными фазным до 25 мм2, а при больших се­
чениях -  равными половине сечения фазного провода.
Расчет электрических нагрузок группы электроприемников 
следует выполнять методом расчетных коэффициентов [7 ]. 
Согласно данному методу расчетная активная мощность груп­
пы трехфазных электроприемников (от двух и более единиц в 
группе) вычисляется по выражению
П
= - р^ X  ^ тРт ■>
г=1
где К р -  расчетный коэффициент, определяемый по табл. П2 в 
зависимости от группового коэффициента использования к„ и 
эффективного (приведенного) числа электроприемников пэф.
Для группы, состоящей из п электроприемников, групповой 






где p Hi -  номинальная мощность /-го электроприемника;
kw -  коэффициент использования для i-го электроприем­
ника, который принимается по справочным данным [1, 5, 7, 8 ].
Эффективное число электроприемников определяется по 
выражению
( I a J 2
"эф = “Т  ~  •











Полученное значение пэф округляется до ближайшего мень­
шего целого числа. Если щф получится больше п действитель­
ного, то необходимо принять пэф = п.
Если расчетная активная нагрузка Рр окажется меньше но­
минальной мощности наиболее мощного электроприемника 
группы Рнтах> Следует принимать Рр = Ритах-
Расчетная реактивная мощность для питающих линий напря­
жением до 1 кВ определяется в зависимости от величины n3lf
Полная расчетная нагрузка силовых электроприемников по 
распределительному пункту или шинопроводу определяется 
по выражению
Расчетный ток группы электроприемников
Максимальный кратковременный (пиковый) ток группы 
определяется по формуле
П
QP = 1Л £  ктРтЧ<?, если «Эф <10;
П











где / н max -  номинальный ток электроприемника с наибольшим 
пусковым током;
&пуск, К  -  коэффициент кратности пускового тока и коэф­
фициент использования для электроприемника с наибольшим 
пусковым током.
Выбор плавких вставок предохранителей, установленных в 
линейной панели Щ 070М , производится по выражениям (1) и 
(2), только вместо номинального / н и пускового knyCKIH токов 
электродвигателя необходимо учитывать расчетный / р и мак­
симальный кратковременный / кр ток группы с учетом селек­
тивности защиты. По условию селективности номинальные 
токи плавких вставок двух последовательно расположенных 
предохранителей по направлению потока энергии должны раз­
личаться не менее чем на две ступени стандартной шкалы но­
минальных токов плавких вставок. После определения номи­
нальных токов плавких вставок и выбора предохранителей по 
табл. П16 необходимо выбрать линейную панель Щ 070М , в 
которой должны стоять эти предохранители.
З а д а н и е  2
Дана расчетная схема высоковольтной сети (выбирается по 
порядковому номеру в списке группы (рис. 6 или рис. 7)), в 
которой представлены турбогенераторы Г1 и Г2 или энерго­
система Sc, через трансформаторы Т1 и Т2 связаны воздуш­
ными линиями L\, L j и Z-з на напряжении U\ между собой и 
подстанцией системы, где установлен трансформатор ТЗ. От 
подстанции системы отходит кабельная линия I 4  напряжени­
ем Ui- Точка короткого замыкания К1 расположена на высо­
ком напряжении U\ трансформатора ТЗ, а точки К2 и КЗ -  на 










Рис. 6. Расчетная схема №  1 к заданию 2  
(порядковые номера списка 1 -  10; 21 -  30)
Рис. 7. Расчетная схем а №  2 к заданию  2 
(порядковые номера списка 11 -  20; 31 -  40)







































КМ ! КМ I КМ 
<
1,21 60 0,13 0,8 300 0,195 0,85 80 10,5 400 10,5 25 10,5 115 6,3 110 80 j 30 2,0
2, 22 100 0,18 0,85 200 0,19 0,85 125 10,5 250 10,5 16 10,5 115 10,5 130 90 25 2,5
3, 23 ! 200 0,19 0,85 60 0,13 0,8 250 10,5 80 10,5 40 10,5 115 6,3 150 60 70 1,5
4,24 j 150 0,21 0,85 100 0,18 0,85 200 10,5 125 10,5 16 10,5 115 10,5 170 70 55 3,0
5, 25 j 300 0,195 0,85 150 0,21 0,85 400 10,5 200 10,5 25 10,5 115 6,3 190 50 45 3,5
6, 26 200 0,19 1 0,85 60 0,13 0,8 250 10,5 80 10,5 16 10,5 115 10,5 120 60 70 3,0
7, 27 150 0,21 0,85 300 0,195 0,85 200 10,5 400 10,5 40 10,5 115 6,3 140 70 55 1.5
8, 28 300 0,195 0,85 100 0,18 0,85 400 10,5 125 10,5 25 10,5 115 10,5 160 80 30 2,5
9, 29 60 0,13 0,8 150 0,21 0,85 80 10,5 200 10,5 40 10,5 115 6,3 180 90 25 2,0
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11,31 100 0,18 0,8 125 10,5 1200 0,2 16 10,5 115 6,3 200 70 45 3,5
12, 32 150 0,21 0,85 200 10,5 оо
0
40 10,5 115 10,5 180 50 25 2,0
13,33 200 0,19 0,85 250 10,5 1000 0,15 25 10,5 115 6,3 160 90 30 2,5
14, 34 60 0,13 0,8 80 10,5 00 0 40 10,5 115 10,5 140 80 55 1,5
15,35 300 0,195 0,85 400 10,5 800 0,12 16 10,5 115 6,3 120 70 70 3,0
16,36 150 0,21 0,85 200 10,5 1500 0,3 25 10,5 115 10,5 190 60 45 3,5
17,37 200 0,19 0,85 250 10,5 00 0 16 10,5 115 6,3 170 80 55
".........'" '1
3,0
18,38 100 0,18 0,8 125 10,5 750 0,1 40 10,5 115 10,5 150 90 70 1,5
19,39 300 0,195 0,85 400 10,5 00 0 16 10,5 115 10,5 130 50 25 2,5










1. Составить схему замещения для расчета токов короткого 
замыкания в точках К1, К2 и КЗ.
2. Задаться базисными значениями напряжения и мощности.
3. Привести сопротивления всех элементов схемы к вы­
бранным базисным условиям.
4. Преобразовать схему замещения и определить ударный, 
сверхпереходный и установившийся токи короткого замыкания.
Литература: [1, с. 228 -  245; 5, с. 360 -  374; 8 , с. 69 -  71].
Методические указания
Расчет токов короткого замыкания в высоковольтных сетях 
удобно проводить в относительных единицах. Необходимо 
составить схему замещения, где каждый элемент схемы, по 
которому протекает ток короткого замыкания, заменяется 
своим индуктивным сопротивлением. После этого надо за­
даться базисной мощностью Sa (МВ-А) и базисным напряже­
нием t/g (кВ). За базисное напряжение берется напряжение 
той ступени, где расположена точка короткого замыкания 
(обычно это напряжение 115 кВ или 10,5 кВ). Базисная мощ­
ность выбирается произвольно (100 МВ-А, 200 МВ-А или лю­
бое другое значение мощности). Сопротивления отдельных 
элементов схемы замещения (системы конечной мощности, ге­
нераторов, трансформаторов, линий воздушных и кабельных) 
приводятся к базисным условиям по следующим формулам:
-  для системы конечной мощности
у  -  у  •Л *С” Л С с ’








-  для трансформатора
у  Ъ •
*т 100 sm ’
-  для линии
x =x 0 l \ ,*л 0 j j 2  ’ 
ср
где Sc -  мощность системы, МВ-А;
Хс -  относительное сопротивление системы;
Х% -  сверхпереходное сопротивление генератора в отно­
сительных единицах;
UK% -  напряжение короткого замьпсания трансформатора, %;
£ нг -  номинальная мощность генератора, МВ-А ;
5 НТ -  номинальная мощность трансформатора, МВ-А;
Х 0 -  удельное сопротивление линии, Ом/км (для воздушных 
линий Х 0 = 0,4 Ом/км; для кабельных линий -  0,08 Ом/км);
L -  длина линии, км;
Ucp -  среднее напряжение ступени, где включена данная 
линия, кВ.
После того как сопротивления всех элементов схемы будут 
приведены к базисным условиям, необходимо преобразовать 
схему замещения к виду, когда с одной стороны результи­
рующего сопротивления будут находиться все генерирующие 
источники, с другой стороны -  точка короткого замыкания. 
Порядок преобразования схемы и возможность объединения 
нескольких источников в одну точку изложены в [1-3, 5, 6 ]. 
Определив результирующее сопротивление Х рез, необходимо 
найти расчетное сопротивление Х расч по формуле









где S-<r н -  суммарная номинальная мощность всех генери­
рующих источников, МВ-А.
После этого, зная X p.iC4, по расчетным кривым (рис. П1) на­
ходят относительные значения сверхпереходного тока корот- 
и
кого замыкания /* (для времени t = 0 ) и установившегося тока
короткого замыкания I t<x> (для времени t = оо). Действитель­
ные токи короткого замыкания определяются по выражениям
/■ =  / ; / * , ;
Аю Акоо н 5
ггде / £ н -  -j=- — -  суммарный номинальный ток всех гене- 
V3 - и б
рирующих источников при базисном напряжении Uq, кА. 
Ударный ток короткого замыкания
1уя = 2,55/",
а мощность короткого замыкания
SK= j 3 - l " U 6 .
З а д а н и е  3
Задание заключается в выборе высоковольтного кабеля для 
заданной схемы питания (выбирается по порядковому номеру 
в списке группы, студенты, имеющие нечетные порядковые но­
мера в списке группы, выбирают схему на рис. 8  (задание 3.1), 
а студенты, имеющие четные порядковые номера в списке 










З а д а н и е  3.1
На рис. 8  показана схема питания заводского РП, имеюще­
го расчетную нагрузку Sp, от подстанции энергосистемы по 
двум кабельным линиям 10 кВ. Кабели проложены в траншее 
с температурой земли +15 °С, расстояние между кабелями в 
свету -  а. Установившийся ток короткого замыкания в начале 
линии -  /оо, время отключения защиты -  /отк, время использо­
вания максимальной нагрузки -  Тм .
/«
Рис. 8. Расчетная схем а №  1 к заданию  3.1 
(нечетны е порядковые номера списка 1, 3, 5 и т. д .)
Исходные данные для схемы на рис. 8  приведены в табл. 5.
Таблица 5
Исходные данные к заданию № 3 




Sp3, МВ-А loo, кА 7м, час О^ТК, С а, мм
1 2 3 4 5 6
1 , 2 1 7 9,5 3500 1 , 6 1 0 0
3,23 8 1 0 , 0 4000 1,4 2 0 0











1 2 3 4 5 6
7, 27 10 8,5 5000 1,2 100
9, 29 11 7,0 5500 1,5 200
11,31 12 6,0 5000 1,3 300
13,33 10 6,5 4500 1,4 100
15,35 11 7,5 4000 1,2 200
17,37 9 11,0 3500 1,6 300
19,39 8 9,0 4200 1,5 200
Требуется выполнить:
1. Определить расчетный ток каждой линии L\ и Ьг-
2. Выбрать сечение жил кабеля по экономической плотно­
сти тока.
3. Выбрать сечение жил кабеля по максимальной расчетной 
нагрузке с учетом количества кабелей в траншее.
4. Выбрать сечение жил кабеля по нагреву током короткого 
замыкания (по термической стойкости).
5. Произвести окончательный выбор сечения жил кабелей.
Литература: [2, с. 248 -  250; 7, с. 40 -  45; 8 , с. 63 -  69; 9,
с. 1 9 4 -2 0 0 ].
М етодические указания к заданию 3.1
Расчетный ток линии, питающей завод, может быть найден 
по выражению
где Sp3 -  расчетная нагрузка завода, МВ-А;
UH — номинальное напряжение сети, кВ (U H — 10 кВ). 
Расчетная нагрузка завода делится на два, т. к. на каждую 











Сечение жил кабеля но экономической плотности тока
(3)
где уЭк -  экономическая плотность тока, принимаемая по 
табл. П 1 0  в зависимости от числа часов максимума нагрузки 
Гм, вида изоляции и материала проводника жил.
Полученное значение q-m округляется до ближайшего стан­
дартного. Рекомедуется выбирать кабели марок ААБ, ААШвУ 
ит. д.
Сечение кабеля по нагреву в послеаварийном режиме при 
отключении одной из линий определяется исходя из длитель­
ного тока /дла, который протекает по кабелю:
где 1,3 -  коэффициент, учитывающий допустимую перегрузку 
кабеля на 30 %.
По табл. Г111 выбираем ближайшее сечение кабеля, у кото­
рого длительный ток 1Ю будет больше тока в послеаварийном 
режиме /дла. Если кабеля такого сечения не окажется, то необ­
ходимо выбрать два кабеля меньшего сечения, но при этом 
необходимо учесть поправочный коэффициент К\  при двух 
кабелях в одной траншее (берется из табл. П12 в зависимости 
от расстояния между кабелями), т. е.
Выбор сечения жил кабеля по термической стойкости при 











где /да -  установившийся ток короткого замыкания в начале 
линии, на шинах ГПП, А;
?ф — фиктивное время короткого замыкания, с (/ф = 1 , 6  с);
С расчетный коэффициент, принимаемый для кабелей с 
алюминиевыми жилами равным 100 [9].
Найденное по термической стойкости сечение жил кабеля 
округляется до ближайшего большего стандартного сечения.
Из трех полученных значений сечения кабеля окончательно 
принимается большее.
З а д а н и е  3.2
На рис. 9 показана схема питания однотрансформаторных 
подстанций ТП1, ТП2 и ТПЗ от шин РУ напряжением 10 кВ 
по магистральной схеме. Кабели проложены в земле при тем­
пературе +15 °С. На подстанциях установлены трансформато­
ры с номинальной мощностью SH], SH2 , SH3 , расчетные нагрузки 
которых на напряжении 0,4/0,23 кВ соответственно равны Spi, 
SP2 , Spi. Трансформаторы, номинальная мощность которых не 
задана, в расчетах не учитываются и на чертеже не изобража­
ются. Установившийся ток короткого замыкания в начале ли­
нии -  loo, время отключения защиты -  (отк, время использова­




10 кВ 11,1 'Х . “ и X .  Sh1 1713 Лв3
0,4/0,23 кВ l X J 1 J 0 ,4 / 0 ^ 3 kB
Sp3
Рис. 9. Расчетная схема № 2  к заданию  3.2 
(четные порядковые номера списка 2, 4, 6 и т. д.)










































| 2 , 2 2 10,5 0,4 1 0 0 0 5,5 700 0,85 4200 1 0 0 0 5,5 650 0,75 630 5,5 450 0 , 8
! 4,24 9,0 0,5 630 5,5 450 0 , 8 3500 630 5,5 500 0 , 8 630 5,5 550 0,85
; 6,26 7,0 0,65 1 0 0 0 5,5 800 0,75 4000 630 5,5 450 0,85
■
—
8,28 5,0 0,45 630 5,5 500 0,85 4500 1 0 0 0 5,5 800 0,85 630 5,5 500 0,7
10,30 4,5 0,65 — — 3500 1 0 0 0 750 0 , 8 1 0 0 0 5,5 700 0,75
12, 32 8 , 0 0,7 630 5,5 400 0,75 4000 1600 6 , 0 1 2 0 0 0,83 — 6 , 0 —
14,34 6,0 0,55 630 5,5 500 0 , 8 5000 — — — — 1 0 0 0 5,5 800 0,85
16,36 10,5 0,5 1 0 0 0 5,5 750 0 , 8 5500 630 5,5 450 0 , 8 630 5,5 500 0,7
18,38 8,5 0,4 j — — 4000 630 5,5 500 0,85 1600 6 , 0 1 1 0 0 0,7










1. По табл. П13 выбрать типы трансформаторов на подстан­
циях и определить потери холостого хода и короткого замы­
кания для них.
2. Вычислить потери активной и реактивной мощности в 
трансформаторах.
3. Определить расчетные нагрузки линий L\, Ьг и Z3 с уче­
том потерь в трансформаторах.
4. Выбрать сечение жил кабеля по экономической плотно­
сти тока.
5. Выбрать сечение жил кабеля по максимальной расчетной 
нагрузке с учетом количества кабелей в траншее.
6 . Выбрать сечение жил кабеля по нагреву током короткого 
замыкания.
7. Произвести окончательный выбор сечения жил кабелей.
Литература: [2, с. 217 -  230; 5, с. 63 -  69].
М етодические указания к заданию 3.2
По заданным номинальным мощностям трансформаторов 
S h i, Sra , <Sh3 в  табл. П13 необходимо выбрать тип трансформа­
торов на подстанциях и определить потери холостого хода 
АРХХ и короткого замыкания АРК для них.
Потери активной АРТ и реактивной AQT мощности в двух­
обмоточных трансформаторах вычисляются по формулам
ЬРТ = ЬРа + & Р $ ;
где АРХХ -  потери холостого хода, кВт;









/ хх -  ток холостого хода, %;
UK -  напряжение короткого замыкания, %;
5 ^  -  номинальная мощность трансформатора, кВ-А;
Рт -  коэффициент загрузки трансформатора, определяе­
мый как
где Sp -  расчетная нагрузка трансформатора, кВ-А.
Расчетные нагрузки линий с учетом потерь в трансформа­
торах определяются по выражению
V  = ] & % + £ л / у 2 + < ± q , + £ л е „ ) 2,
V «=1 ;= 1  1=1 1=1
где Рр,, Qpi -  соответственно активная и реактивная расчетные 
нагрузки трансформаторов, питающихся по данной линии;
APrh AQji -  соответственно потери активной и реактивной 
мощности в двухобмоточных трансформаторах, питающихся 
по данной линии.
Расчетный ток линии определяется по выражению
с
I -  Рл/ 
v
Сечение жил кабеля по экономической плотности тока q3K 
для каждой линии определяется по выражению (3) и округля­
ется до ближайшего стандартного значения.
По нагреву в послеаварийном режиме сечение кабеля опре­
деляется длительным током, который может протекать по ка­











j  — _-5инт_ 
дла~ S ~ u H ’
где Sttht — суммарная номинальная мощность трансформато­
ров, питающихся по данной линии, кВ-А.
Выбор сечения жил кабеля по термической стойкости при 
коротком замыкании осуществляется по формуле (4), только 
фиктивное время ?ф необходимо принять равным 0,6 с, т. к. это 
время срабатывания защиты линии, питающей трансформато­
ры. Найденное по термической стойкости сечение жил кабеля 
округляется до ближайшего большего стандартного сечения.













Технические характеристики асинхронных электродвигателей 
серии АИ (£/„ ~  380 В; п ~  1500 об/мин)
Тип Р„, кВт к п д , % COS(pH k = Г / I''-пуск JnyCK >
АИР71А4 0,55 70,5 0,70 5,0
АИР71В4 0,75 73,0 0,73 5,0
АИР80А4 1,1 h 75,0 0,81 5,5
АИР80В4 1,5 78,0 0,83 5,5
AHP90L4 2,2 81,0 0,83 6,5
AMP100S4 3,0 82,0 0,83 7,0
AHP100L4 4,0 85,0 0,84 7,0
АИ РП 2М 4 5,5 87,5 0,88 7,0
AHP132S4 _ \ 1 87,5 0,86 7,5
АИР132М4 11,0 87,5 0,87 7,5
Таблица П2
Коэффициенты расчетной нагрузки К р 
для питающих сетей напряжением до 1 кВ
э^ф
Коэффициент использования К н
0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 8,00 5,33 4,00 2,67 2,00 1,60 1,33 1,14 1,0
2 6,22 4,33 3,39 2,45 1,98 1,60 1,33 1,14 1,0
3 4,05 2,89 2,31 1,74 1,45 1,34 1,22 1,14 1,0
4 3 ,24~1 2,35 1,91 1,47 1,25 1,21 1,12 1,06 1,0
5 2,84 2,09 1,72 1,35 1,16 1,16 1,08 1,03 1,0
6 2,64 1,96 1,62 1,28 1,14 1,13 1,06 1,01 1,0











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 2,37 1,78 1,48 1,19 1,1 1,08 1,02 1,0 1,0
9 u2,27 1,71 1,43 1,16 1,09 1,07 1,01 1,0 1,0
10 2,18 1,65 1,39 1,13 1,07 1,05 1,0 1,0 1,0
11 2,11 1,61 1,35 1,1 1,06 1,04 1,0 1,0 1,0
12 2,04 1,56 1,32 1,08 Т ,0 5 1,03 1,0 1,0 1,0
13 1,99 1,52 1,29 h 1,06 1,04 1,01 1,0 1,0 1,0
14 1,94 1,49 1,27 1,05 1,02 1,0 1,0 1,0 1,0
15 1,89 1,46 1,25 1,03 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
16 1,85 1,43 1,23 1,02 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
17 1,81 1,41 1,21 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
18 1,78 1,39] 1,19 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
19 1,75 1,36 1,17 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
20 1,72 1,35 1,16 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
21 1,69 1,33 1,15 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
22 1,67 1,31 1,13 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
23 1,64 1,3 1,12 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
24 1,62 1,28 1,11 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Таблица ПЗ






ж ение, В 
" 5 0 0 .......






6; 10; 16; 20; 25; 31; 40; 63 10
П Н 2-100 380 100 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 100
П Н 2-250 380 250 80; 100; 125; 160; 200; 250 100
П Н 2-400 380 400 200; 250; 315; 355; 400 40










Технические характеристики автоматических выключателей 









чателя расцепителя, / нр
Однополюсные
ВА 51-29 63 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 63 -
ВА 51-31-1 100
6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 
63; 80; 100 3; 7; 10
Трехполюсные
ВА 51 Г-25 25
0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2; 
2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25 14
ВА 51-25 25 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25 7; 10
ВА 51-31 100
6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 
63; 80; 100 3; 7; 10
В А 51Г-31 100 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 14
ВА 52-31 100 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 3; 7; 10
ВА 51-33
160 80; 100; 125; 160 10В А 52-33
Таблица П5
Технические характеристики магнитных пускателей 
трехфазного тока серии ПМЛ до 1 кВ
Тип в зависимости от степени 
защиты
Номинальный ток, А, в режиме 
АСЗ при степени защиты
IP00 IP54 IP00 IP54
ПМЛ 110004 ПМЛ 121002 10 10
ПМЛ 210004 ПМЛ 221002 25 22
ПМЛ 310004 ПМЛ 321002 40 36
ПМЛ 410004 ПМЛ 421002 63 60
ПМЛ 510004 ПМЛ 521002 80 80
ПМЛ 610004 ПМЛ 621002 125 100










Кратности длительно допустимых токов проводников 
к номинальному току или току срабатывания защитного аппа­
рата (для сетей, не требующих защиты от перегрузки)
Тип





щий только максимальный мгновенно 
действующий расцепитель (отсечку)
Ток уставки 0,22
Автоматический выключатель с нере­
гулируемой обратнозависимой от то­
ка характеристикой (независимо от 
наличия или отсутствия отсечки)
Номинальный ток 
расцепителя 1,0
Автоматический выключатель с регу­





Допустимые длительные токи для проводов с алюминиевыми 
























2,5 24 20 19 19 19 16
3 27 24 22 21 22 18
4 32 28 28 23 25 21
5 36 32 30 27 28 24
6 39 36 32 30 31 28
8 46 43 40 37 38 32
10 60 50 47 39 42 38
16 75 60 60 55 60 55 '
25 105 85 80 70 75 65
35 130 100 95 85 95 75
50 165 140 130 120 125 105
70 210 175 165 140 150 135
95 255 215 200 175 190 165
120 295 245 220 200 230 190











Допустимые длительные токи для кабелей напряжением до 1 кВ 
с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой 
изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой 
оболочках, бронированных и небронированных
С ечение Ток кабелей, А
токопро­ одножильны х двухжильных трехжильных
водящей при прокладке
жилы, М М " в воздухе в воздухе в земле в воздухе в земле
2,5 23 21 34 19 29
4 31 29 42 27 38
6 38 38 55 32 46
10 60 55 80 42 70
16 75 70 105 60 90
25 105 90 135 75 115
35 130 105 160 90 140
50 165 135 205 110 175
70 210 165 245 140 210
95 250 200 295 170 255
120 295 230 340 200 295
150 340 270 390 235 335
185 390 310 440 270 385
Таблица П9
Ответвительные коробки шинопроводов ТИРА 4
Тип
коробки Наименование аппарата /„,А
Номинальный ток 
ШРА 4, А
У2031 Предохранитель ПН2-100 100 250, 400, 630
У2032 Разъединитель 160 250, 400, 630
У2033 Разъединитель 250 400, 630
У2034 Автомат А3710 160 250, 400, 630
У2035 Автомат А3720 250 400, 630
У2038 Автомат АЕ2050 100 250, 400, 630











Значения экономической плотности тока 
для алюминиевых проводников
Проводники Экономическая плотность тока, А/мм2, 




до 5000 более 5000
Неизолированные провода и 
шины
1,3 1,1 1,0
Кабели с бумажной и прово­
да с резиновой и поливинил­
хлоридной изоляцией
1,6 1,4 1,2
Кабели с резиновой и пласт­
массовой изоляцией 1,9 1,7 1,6
Таблица П 11
Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми 













трехжильных напряжением, кВ четырех­
жильных 
до 1 кВдо 3 6 10
6 - 60/42 55/35 - - -
10 110/75 80/55 75/46 60/42 - 65/45
16 135/90 110/75 90/60 80/50 75/46 90/65
25 180/125 140/100 125/80 105/70 90/65 115/75
35 220/155 175/115 145/95 125/85 115/80 135/95
50 275/190 210/140 180/120 155/110 140/105 165/110
70 340/235 250/175 230/155 190/135 165/130 200/140
95 400/375 290/210 260/190 225/165 205/155 240/165
120 460/320 335/245 300/220 260/120 240/185 270/200
150 520/360 385/290 330/255 300/225 275/210 385/230
185 580/405 - 380/290 340/250 310/235 345/260
240 675/470 - 440/330 390/290 355/270 -
П римечание: перед чертой указаны токи кабелей, прокладываемых в 










Допустимые длительные токи для кабелей напряжением до 1 кВ 
с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой 
изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой 
оболочках, бронированных и небронированных
Сечение Ток кабелей, А
токопро­ одножильных двухжильных трехжильных
водящей п зи прокладке
Ж И Л Ы , М М ' в воздухе в воздухе в земле в воздухе в земле
2,5 23 21 34 19 29
4 31 29 42 27 38
6 38 38 55 32 46
10 60 55 80 42 70
16 75 70 105 60 90
25 105 90 135 75 115
35 130 105 160 90 140
50 165 135 205 110 175
70 210 165 245 140 210
95 250 200 295 170 255
120 295 230 340 200 295
150 340 270 390 235 335
185 390 310 440 270 385
Таблица П9
Ответвительные коробки шинопроводов ТИРА 4
Тип
коробки Наименование аппарата А
Номинальный ток 
ШРА 4, А
У2031 Предохранитель ПН2-100 100 250, 400, 630
У2032 Разъединитель 160 250, 400, 630
У2033 Разъединитель 250 400, 630
У2034 Автомат А З710 160 250, 400, 630
У2035 Автомат АЗ720 250 400, 630
У2038 Автомат АЕ2050 100 250, 400, 630











Значения экономической плотности тока 
для алюминиевых проводников
Проводники Экономическая плотность тока, А /м м 1, 
при числе часов максимума нагрузки в год
более 1000 
до 3000
более 3000  
до 5000 более 5000
Неизолированные провода и 
шины 1,3 1,1 1,0
Кабели с бум аж ной и прово­
да с резиновой и поливинил­
хлоридной изоляцией
1,6 1,4 1,2
Кабели с резиновой и пласт­
массовой изоляцией 1,9 1,7 1,6
Таблица П 11
Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми 













трехжильных напряжением, кВ четы рех­
жильных 
до 1 кВдо 3 6 10
6 - 60/42 55/35 - - -
10 110/75 80/55 75/46 60/42 ■ - 65/45
16 135/90 110/75 90/60 80/50 75/46 90/65
25 180/125 140/100 125/80 105/70 90/65 115/75
35 220 /155 175/115 145/95 125/85 115/80 135/95
50 275 /190 210/140 180/120 155/110 140/105 165/110
70 340/235 250/175 230/155 190/135 165/130 200/140
95 400 /375 290 /210 260 /190 225/165 205 /155 240/165
120 460 /320 335/245 300/220 260/120 240/185 270 /200
150 520/360 385/290 330/255 300/225 275 /210 385/230
185 580/405 - 380/290 340/250 310/235 345/260
240 675 /470 - 440/330 390/290 355 /270 -
П р и м еч ан и е: перед чертой указаны токи кабелей, прокладываемых в 










Поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, 
лежащих рядом в земле (в трубах или без труб)
Расстояние между 
кабелями в свету, мм
Коэффициент при количестве кабелей
1 2 3
100 1,0 0,9 0,85
200 1,0 0,92 0,87
300 1,0 0,93 0,90
Таблица П13
Технические характеристики трансформаторов 









TM3-630/10 630 1,37 7,6 5,5 1,8
ТМЗ-1000/10 1000 1,9 10,8 5,5 1,2
ТМЗ-1600/Ю 1600 2,65 16,5 6 1
ТМЗ-2500/10 2500 3,75 24 6 0,8
TMBM3-630/10 630 1,2 8,5 5,5 0,4
ТМВМЗ-1000/10 1000 1,85 11,0 5,5 0,4
Таблица П14





Число трехполюсных групп предо­
хранителей на отходящих линиях 
и их номинальные токи, А
1 2 3
Ш Р11 -7 3 7 0 1  
Ш РП -7 3 7 0 2  




5 x 6 3  
5 х 100 












ШР11 -73704 400 8x63
ШР11 -73705 400 8 х 1 0 0
ШРП -73706 400 8x250
ШРП -73707 400 3 х 100 + 2x250
ШРП -73708 400 5x250
ШРП -73709 400 4x63 + 4 х 100
ШРИ -73710 400 2x63 + 4x100 + 2x250
ШРП -73711 400 6  х 100 + 2 х 250
Таблица П15
Ящики силовые
№ Номинальный ток Номинальный ток
пп аппарата, А предохранителей, А
1 ЯБПВУ- 1м 1 0 0 1 0 0
2 ЯБПВУ-2 2 0 0 250
3 ЯБПВУ -  4 250 315
315 400
4 ЯБ1 - 2 160 2 0 0
2 0 0 250
5 Я РП -20 2 0 2 0
6 ЯРП11 -311 1 0 0 250
7 ЯРП11 -351 250 250
8 Я П П - 15 16 16
9 ЯВЗ -  33 300 300
1 0 ЯВЗБ -  32 2 0 0 2 0 0
И ЯВЗ -  32 -  1 250 -
1 2 ЯВЗ -  34 -  1 400 -











Технические данные панелей Щ 070М
Тип панели
Номинальный ток, А, 
и количество 
присоединений
Коммутационные и защитные 
аппараты
Линейные панели
Щ 070М -01 100x2 + 250x2 Рубильники с предохранителями
Г1Н2-100
Щ 070М -02 250x4 Рубильники с предохранителями
ПН2-250
Щ 070М -03 250x2 + 400x2 Рубильники с предохранителями
ПН2-250 и ПН2-400
Щ 070М -04 600x1 Рубильник с предохранителем
ПН2-600
Щ 070М -05 100x6 Разъединители (один на 3 присоеди­
нения), автоматические выключатели
А3124
Щ 070М -06 200x4 А3726Ф .
Щ 070М -07 600x2 Разъединители (один на 2 присоеди­
нения), автоматические выключатели
АЗ 144
Щ 070М -08 100x4 Разъединители (один на 4 присоеди­
нения), АЗ 124 (осветительная)
Щ 070М -13 400x1 Разъединитель, АВМ -4
Щ 070М -14 1000x1 Разъединитель, АВМ -10
Вводные панели
Щ 070М -19 400 Разъединитель, АВМ -4
Щ 070М -15 600 Рубильник, ПН2-600
Щ 070М -16 1000 Рубильник
Щ 070М -20 1000 Разъединитель, АВМ -10
Щ 070М -21 1500 Разъединитель, АВМ -15
Щ 070М -22 2000 Разъединитель, АВМ -20
Примечание: приведенные линейные и вводные панели допускают ввод сни­
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